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PIWNICA

F...w”l_. cd g rzutu piynicy, do wezta

ﬁ.ﬁw”l_. cd wq rzutu pignicy, do wezfa

LEGENDA:

Pion instalac] wodociggowej

Licznk wody zimne]j ze zdalnym odczytem
DN15, Q3=1,6m3/h
Licznik wody ciepfej ze zdalnym odczytem
DN15, Q3=1,6m3/h

Zawdr odcinajgey
Wodomierz

———— - Instalacja wody zimne|
IIIII Instalacja Wody ciepte]
Instalacja cyrkulacii
PS - Punkt stafy

UWAGI:

1. Poziomy prowadzone W piwnicy oraz pion wody zimnej wykonat z
przewoddy PP PN10

2. Poziomy oraz piony wody ciepte] i cyrkulacji wykonaé z przewodéw
PP z wkfadkq aluminiowg PN20 (alternatygnie PEX)

3. Za licznikami instalacje wody zimnej oraz cieptej wigczyé do
Istnlejgcych podejse.

4. Pod pionami zastosowaé zawory odcinajgce.

5. Przewody wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjne] izoloat zgodnie z
opisem technicznym, Grubos¢ izolacji na przewodach wody cieptej,
cyrkulacji przyjgé wg tabeli.

6. Nastawe zawordw termostatycznych na cyrkulacji przyjeto dla
przyktadowych zawordy TA-Compact—P IMI,

7. Ze Wwzgledu na charakter budynku ewentualne kolizje rozyigza¢ na
budoyie.

8. Przy licznikach zamontowaé drzwiczki rewizyjne do odczytu.
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